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Flst. 365

Wasserleitung PE 1 12" (Wasserverband Bersenbrück)
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Telekommunikationsleitung (Deutsche Telekom AG)

VGM 50 PE (Westnetz GmbH)
NAYY-J 150 (Westnetz GmbH)

A-02YSOF(L)2Y 14x2x1,2 (Westnetz GmbH)TTo
r

ToTo

PE-HD 50x4,6 FTTx (Westnetz GmbH)
10 NA2XS2Y 185 (Westnetz GmbH)
A-PMB2Y 14x2x1,2 (Westnetz GmbH)

NAYY 50 (Westnetz GmbH)

PE-HD 50x4,6 FTTx (Westnetz GmbH)
10 NA2XS2Y 185 (Westnetz GmbH)
NAYY 50 (Westnetz GmbH)
A-PMB2Y 14x2x1,2 (Westnetz GmbH)
A-PMB2Y 14x2x1,2 (Westnetz GmbH)

NAYY-J 150 (Westnetz GmbH)

VGM 200 PVC (Westnetz GmbH)
L9026 VGK 100 St (Westnetz GmbH)

Telekommunikationsleitung (Deutsche Telekom AG)

K-77 Begleitkabel (NOWEGA GmbH)
Ltg. 77, DN 125 (NOWEGA GmbH)
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Quelle: Auszug aus den Geodaten des Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen
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Übersichtsplan
Fremdleitungs- und Auflagenerkundung

Netzanschluss Industrie und Gewerbe Bersenbrück

238064

Die eingezeichneten Fremdleitungen wurden aus Anfragen bei den jeweiligen Versorgern entnommen.
Die Vollständigkeit kann nicht garantiert werden. Mit Abweichungen muss gerechnet werden.

Die Digitalisierung analog vorliegender Fremdleitungen wurde auf das Untersuchungsgebiet begrenzt.
Telekommunikationsanlagen (Telekom) sind in diesem Übersichtsplan tlw. nicht dargestellt.

Rote Wolke =
geplante Schieberstation
inkl. Anschlussleitung der
Nowega


